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Hőszivattyúk a kertészetben
Költségessége miatt a villamos fűtés hazánkban nem tekinthető energiahatékony 
módszernek. A hőszivattyús fűtéstechnika ezzel szemben a villamos fűtéshez 
szükséges elektromos energia töredékével  alakítja a külső környezetből, 
például a vízből vagy a földből  származó hőt a kellő hőmérsékletre. 
Hazánkban még nem terjedt el a növényházak hőszivattyús fűtése/hűtése, 
pedig az ehhez szükséges technológia és berendezés már rendelkezésre áll.
A hőszivattyú kertészeti al­kalmazása olyan növény­
házakban indokolt (fóliasát­
rak és üvegházak), amelyek­
ben a teljes naptári évben 
termelnénk zöldséget, dísz­
növényt vagy gombát, vagyis 
ahol előírt technológiai igény 
a fűtés és hűtés.
A hőszivattyú üzemelteté­
séhez szükséges villamos ener­
gia magyar napelemekkel vagy 
szélgenerátorokkal is megter­
melhető, így akár közüzemi 
hálózat nélkül is működtethe­
tő a fűtés, a hűtés és a szellő­
zés. Villamos hőszivattyús be­
rendezések használatával pe­
dig teljesen tiszta, helyi káros 
gázkibocsátás nélküli terüle­
tek jöhetnek létre.  
Kevesebb energiával
A földhő hőforrású hőszivaty­
tyúk elterjedésének az utób­
bi évtizedben lehettünk ta­
núi  a világon,  bizonyára pia­
ci megfontolások alapján. A 
hőszivattyús technológia éves 
energiafogyasztása ugyanis 
jóval kisebb, mint a hagyomá­
nyos megoldásé, és az ebből 
származó energiamegtaka rí­
tás jóval több, mint az új be­
rendezés, a hőszivattyú beru­
házási költsége. 
Magyarország  adottságai, 
nevezetesen napenergia­ és 
földenergia­potenciálja, vala­
mint magas színvonalú szelle­
mi tőkéje kedvez a megújuló 
energiát hasznosító hőszivaty­
tyús technológia elterjedésé­
nek. Rohamos fejlődés előtt 
áll ez az innovatív technoló­
gia, hiszen a közös agrárpoli­
tika reformjának is egyik cél­
kitűzése a természetes erő­
forrásokkal fenntartható gaz­
dálkodás, amelyben szerepet 
kaphat a geotermikus energi­
ák mind nagyobb arányú hasz­
nosítása. A hőszivattyúk alkal­
mazása kitörési pont lehet, jo­
gos lenne tehát ezek támoga­
tása a pályázatokban. 
Magyar fejlesztés
A hőszivattyú  a működtetésé­
re betáplált villamos energiát 
– természeti állandó energia­
forrás felhasználásával – a 
3­6,5­szeresére növeli. Ezzel 
manapság ez az energiameg­
ta karítás leghatékonyabb mű­
szaki eszköze. „A hőszivattyú 
egyike azon alternatív tech­
nológiáknak, amelyek jelen­
tősége nem elsősorban a ha­
gyományos megújuló energia 
kategóriák keretei közé szorí­
tott értékelésével, hanem a 
technológia sokszínűségével, 
hatékonyságával és a benne 
rejlő lehetőségek alapján ér­
telmezhető” – írja Farkas Ist-
ván egyetemi tanár a „Hőszi­
vattyús rendszerek. Heller 
László születésének centená­
riumára” című szakkönyv   aján­
lásában.  A magyar mérnökök 
egyik kiemelkedő személyisé­
ge, Heller László (1907–1980) 
műszaki doktori dolgozatá­
ban hatvanöt éve tudományo­
san leírta a hőszivattyúk hasz­
nálatát. Ez a mű hungari kum­
nak számít, amely a hőszivaty­
tyúipar megteremtésével ma 
végre tárgyiasodhatna. 
A fejlett országok techno­
lógiájának hazai másolása 
önmagában nem szavatolja a 
hatásos működést. Ennek oka, 
hogy sajátosan eltérőek pél­
dául a meteorológiai, hidro­
lógiai, geológiai viszonyaink. 
A hazai adottságokra mérete­
zett rendszerek kifejlesztésé­
vel piaci lehetőség nyílik ver­
senyképes technológiák ki­
alakítására térségünkben, ha­
tárainkon kívül is. 
Már ma is vannak magyar 
eredmények. A fűtési­hűtési 
működést egyaránt gazdasá­
gosan biztosító Magyar Ter­
mék Nagydíjas® (2012)  váltó­
szelepes (reverzálható) geo­
termikus hőszivattyú egyik 
A Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület az előzetesen 
beérkezett javaslatok, va­
lamint a szakirodalmi te­
vékenység alapján immár 
13. éve Nívó­díjat ado má­
nyoz azoknak a tagjainak, 
akik az egyesület folyóira­
taiban, kiadványaiban ki­
emelkedő színvona lú ta­
nulmányt, cikket közöltek 
és/vagy nagy sikerű elő­
adást tartottak. Az idén 
ezt az elismerést Komlós 
Ferenc is átvehette a Hő­
energia alapigények a hő­
szivattyúk alkalmazása és 
a Heller­terv célkitűzései 
tükrében című írásáért.
A magyar fejlesztésű és 
gyártású Vaporline® már­
kanevű hőszivattyú­csalá­
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alkalmazási lehetősége a nö­
vényházaknál lehetne. Elő­
nye, hogy hűtési célú haszná­
latakor sincs szükség külön 
hőcserélő berendezésre.
A magyar fejlesztés amel­
lett, hogy a jelenlegi leghaté­
konyabb gőzbefecskende zé­
ses kompresszorokat alkal­
mazza, és így még magas fű­
tési, illetve alacsony hűtési 
hőmérsékleteken is kedvező 
a COP­, illetve az EER­érték, 
az újszerű körfolyamat kiala­
kításával kiküszöbölte azokat 
a nehézségeket, amelyek a 
hatékonyság gátjai voltak. 
Vegyes fogadtatás
Ezek a berendezések alapjai­
ban megváltoztatták a hőszi­
vattyúk hatékony alkalmazha­
tóságát még a hagyományos 
hőleadójú fűtési­hűtési rend­
szerek üzemeltetésénél is. 
Magyarországon szakmai ber­
kekben is érezhetően nagy az 
ellentábora a geotermikus 
hőszivattyús rendszerek al­
kalmazásának. Évek óta nem 
tapasztalható jelentős elmoz­
dulás e területen, holott a leg­
több európai országban ko­
moly a felfutásuk e korszerű 
fűtési­hűtési rendszereknek.
Ezzel a hozzáállással pedig 
olyan fűtési­hűtési rendszert 
mellőzünk, amely nagyrészt 
megújuló energiát, földhőt 
hasznosít olyan ár/érték arány­
ban, amelyre bizonyíthatóan 
egyik alternatív, megújuló ener­
giát hasznosító rendszer sem 
képes. Ráadásul jól illeszthető 
az energia­stratégiába, hiszen 
a hőszivattyúk hajtásához szük­
séges villamos áram a decent­
ralizált energiaellátás bővülé­
sével, a technikai fejlődés so­
rán megújuló energiával is ki­
válható.
A magyar fejlesztés telje­
sen más megvilágításba he­
lyezi a geotermikus hőszivaty­
tyúk alkalmazhatóságát. A meg­
térülési idő minden hőszivaty­
tyús rendszernél más, ezért 
azt egyedileg kell kiszámolni. 
A hosszú élettartam (kb. 30 
év) és a kisebb üzemeltetési 
költség miatt szakszerű terve­
zés, kivitelezés és üzemelte­
tés esetén a beruházási több­
letköltség a berendezés mű­
ködési ideje alatt többszörö­
sen megtérül. Ezért szerző­
déskötéskor célszerű jótállást 
kérni az éves átlagos fűtési­
hűtési tényező értékre (SCOP 
illetve SEER)! 
Ajánlás 
A hőszivattyúval ellátott nö­
vényházi termesztés az ag rá­
riumban megvalósuló köz­
foglalkoztatási programhoz is 
illeszthető bárhol az ország­
ban. Nem kell hozzá pince, 
termálvíz és egész évben so­
kak által végezhető betanított 
munkát igényel. Fontossága 
miatt  jelezzük, hogy a hazánk­
ban keletkező jelentős meny­
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